
Parameter (DIN EN 12021:2014) Grenzwert (Maximal zulässig)
Sauerstoff (O2) 21% (± 1%)
Kohlenmonoxid (CO) ≤ 5 ppm (ml/m³)
Kohlendioxid (CO2) ≤ 500 ppm (ml/m³)
Öl (flüssig & Nebel) ≤ 0,5 mg/m³
Wasser (H2O) bei 200 Bar ≤ 50 mg/m³
Wasser (H2O) bei 300 Bar ≤ 35 mg/m³
Geruch & Geschmack Ohne


